
面積表

選果・肥培管理室　間口（８．０ｍ×２）　×奥行（４．０ｍ×９）　＝　 ５７６ｍ２
潅水室　　　　　　間口（８．０ｍ×２）　×奥行（４．０ｍ×３）　＝　 １９２ｍ２

ボイラー室　　　　７．２ｍ×１１ｍ　＝７９．２ｍ２

面積合計　　　１７,６６４ｍ２＋７９．２ｍ２＋４１．６ｍ２ 　＝１７,７８４．８ｍ２

リフト室　　 　　 １０．４ｍ×４ｍ　＝４１．６ｍ２

①号栽培室　　　　間口（８．０ｍ×１６）×奥行（４．０ｍ×１８）＝９,２１６ｍ２
②号栽培室　　　　間口（８．０ｍ×１６）×奥行（４．０ｍ×１５）＝７,６８０ｍ２

温室面積計　９，２１６ｍ２＋７，６８０ｍ２＋５７６ｍ２＋１９２ｍ２＝１７,６６４ｍ２

 工事名称 　　　　　 承認 　　　　　 承認 　　　　　 承認  図面名称  尺度  図番 製図

トマト栽培ハウス建設工事株式会社ＪＲとまとランドいわきファーム
Ａ-01敷地配置図 1/500（Ａ１）
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 工事名称  図番 尺度 図面名称　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認  製図

トマト栽培ハウス建設工事 平面図　１号温室 Ａ-02
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 工事名称  図番 尺度 図面名称 製図　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認

株式会社ＪＲとまとランドいわきファーム　トマト栽培ハウス建設工事 1/300（A1）平面図　２号温室 Ａ-03
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 工事名称  図番 尺度 図面名称　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認  製図

立面図株式会社ＪＲとまとランドいわきファーム　トマト栽培ハウス建設工事
1/400（Ａ２） Ａ-０４



 工事名称  図番 尺度 図面名称　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認  製図

株式会社ＪＲとまとランドいわきファームトマト栽培ハウス建設工事
1/400（Ａ２）
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 工事名称  図番 尺度 図面名称　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認  製図

株式会社ＪＲとまとランドいわきファームトマト栽培ハウス建設工事
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 工事名称  図番 尺度 図面名称　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認  製図

株式会社ＪＲとまとランドいわきファームトマト栽培ハウス建設工事
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1/300（Ａ1）
株式会社ＪＲとまとランドいわきファーム

 工事名称  図番 尺度 図面名称　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認  製図

トマト栽培ハウス建設工事 天窓制御区画図　１号温室 Ａ-０８

天窓制御区画２天窓制御区画１
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 工事名称  図番 尺度 図面名称 製図　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認

株式会社ＪＲとまとランドいわきファーム　トマト栽培ハウス建設工事 1/300（A1） Ａ-０９

天窓制御区画４ 天窓制御区画４

天窓制御区画５

天窓制御区画図　２号温室



 工事名称 　　　　　 承認 　　　　　 承認 　　　　　 承認  図面名称  尺度  図番 製図

株式会社ＪＲとまとランドいわきファーム　トマト栽培ハウス建設工事
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防油堤　容量計算オイルタンク容量計算
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４０Ａ　ＦＪ　５００Ｌ

アンカーホ゛ルト

\U+03C6１８－４本

３
０

０
０
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実容量　　２１６００－２１６０　＝　１９４４０　リットル

空間容量　２１．６\U+00D7０．１\U+00D7１０００＝２１６０　リットル

２．５\U+00D7２．５\U+00D7\U+03C0／４\U+00D7４．４　＝　２１．６　ｍ３
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給油配管

防油提容量　５．７\U+00D7５．７\U+00D7０．８０＝２５．９９ｍ３

基礎部減少　３．０\U+00D7３．０\U+00D7０．３＝２．７　ｍ３
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 工事名称  図番 尺度 図面名称　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認  製図

株式会社ＪＲとまとランドいわきファーム　トマト栽培ハウス建設工事 炭酸ガス気化器　外観図　300kg/h 1/10（A1） Ｂ-０４
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株式会社ＪＲとまとランドいわきファーム　トマト栽培ハウス建設工事
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 工事名称  図番 尺度 図面名称　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認  製図

株式会社ＪＲとまとランドいわきファーム　トマト栽培ハウス建設工事
1/30（A1）断面図
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 工事名称  図番 尺度 図面名称　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認  製図
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 工事名称  図番 尺度 図面名称 製図　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認

株式会社ＪＲとまとランドいわきファーム　トマト栽培ハウス建設工事 1/300（A1）栽培ガター敷設図　２号温室 Ｃ-０５
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 工事名称  図番 尺度 図面名称 製図　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認
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養液区画3 養液区画4
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株式会社ＪＲとまとランドいわきファーム

 工事名称  図番 尺度 図面名称　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認  製図

トマト栽培ハウス建設工事 循環ファン配置図　１号温室

凡例

風方向

循環ファン ２４台

Ｄ-01
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 工事名称  図番 尺度 図面名称 製図　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認

株式会社ＪＲとまとランドいわきファーム　トマト栽培ハウス建設工事 1/300（A1）

凡例

風方向

循環ファン ２４台

循環ファン配置図　２号温室 Ｄ-02
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株式会社ＪＲとまとランドいわきファーム

 工事名称  図番 尺度 図面名称　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認  製図

トマト栽培ハウス建設工事

薬液配管ＳＧＰ２５Ａ

ＦＬ＋３０００以上

薬液配管ＳＧＰ１５Ａ

バルブ、カプラ止め
ＦＬ＋１０００

薬液配管図　１号温室

動力噴霧器

薬液タンク　４ＫＬ

Ｅ-０１
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 工事名称  図番 尺度 図面名称 製図　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認
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薬液配管ＳＧＰ２５Ａ薬液配管ＳＧＰ１５Ａ

バルブ、カプラ止め
ＦＬ＋１０００ ＦＬ＋３０００以上

薬液配管図　２号温室

動力噴霧器

薬液タンク　４ＫＬ

Ｅ-０２



 工事名称  図番 尺度 図面名称　　　　　 承認　　　　　 承認　　　　　 承認  製図

株式会社ＪＲとまとランドいわきファームトマト栽培ハウス建設工事

Ｄ２ ローラーコンベヤ １ ０．４ｋＷ

Ｄ１ 仮置き台 １

Ｃ４ １

Ｃ３ 詰台

Ｃ２ １

受けボックス １

Ｂ１ １ １．１５ｋＷ

Ａ３ ２

Ａ２ オープンローラー １

Ａ１ ３ｍ １

番号 名称 規格・型式 数量 動力

０．９ｍ

重量式　２条式

　

Ｃ１

フリーローラー

１．５ｍ

引込みローラー

重量選果機

受けボックス

　

０．３８ｋＶＡ

踏台 １

１

Ｅ３ 空箱供給装置 １

Ｅ２ １ ０．０９ｋＷ

　 １ ０．４ｋＷ

番号 名称 規格・型式 数量 動力

自立型

Ｆ２

Ｅ１

Ｆ１

半自動製函機

傾斜ベルトコンベア

選果機盤

1/６０（Ａ２）

Ｅ１Ｃ４Ｅ２Ｅ３Ｄ２Ｃ２Ｄ１Ｃ１Ｃ３Ｆ１ Ａ１ Ｂ１ Ｆ２ Ａ３ Ａ２

１２ｍ

１６

Ｗ８００　６．０ｍ

Ｗ１０００　６．０ｍ

１５．０ｍ

３ｍ １ ０．２ｋＷ

フリーローラー ３ｍ １

ローラーコンベヤ

自動梱包機

３．６ｍ

荷受場

資材置場

製品置場

１４ｍ

４ｍ

Ｄ３

Ｄ４

Ｄ３ Ｄ４

選果設備図（２条式８階級片落し） Ｇ-０１
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